
諫早消防署高来分署建設工事（建築主体工事）

県央地域広域市町村圏組合

［概要図面（抜粋）］
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仮囲い
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クロスゲート

(幅6.0ｍ×高1.8ｍ)

を設置すること

；雨水経路を示す

；汚水、雑排水経路を示す
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■計画概要
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長崎県諫早市高来町水ノ浦字大田３６７番１２

最高軒高 H6,330

最高高さ H5,800
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足洗場

諫早消防署高来分署建設工事（建築主体工事）
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▽官民境界線（水路境界線）

水路

既存間地ブロック擁壁
安全上支障なし

既存間地ブロック擁壁
安全上支障なし

±0

（±0）；現況レベルを示す

；設計レベルを示す

300

雨水；既存水路へ放流

汚水、雑排水；公共下水道へ放流

フェンスH＝1200設置

フェンスH＝1200設置

自由勾配側溝設置
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諫早消防署高来分署建設工事

案内・配置図

駐車場
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200275

フェンスH＝1200設置

案内看板
W1300×H4000×D150

-100

※工事内容に応じて、交通誘導員を配置すること（監督員との協議による）

（-335）

訓練用消火栓

3405×6606×2606
防火水槽(40m3)

フェンスH＝1200設置

側溝

（145）
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Ｐ ＭＦ

西側立面図 東側立面図

Ｃ

Ａ

シンダーコンクリートｔ=80（誘発目地W=25）

塩ﾋﾞ防水ｼｰﾄｧ1.5mm貼り

Ｄ

Ｂ

ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水シート  X-2  密着工法

カラーガルバリウム鋼板t=0.4㎜嵌合式立ハゼ葺き

Ｅ コンクリート打放（打放合板型枠）+エポキシ系吹付タイル吹付

Ｆ

Ｇ

Ｈ

アルミサッシ(ｽﾃﾝｶﾗｰ色)

コンクリート打放（化粧合板型枠）+モルタルｔ25コテ仕上

コンクリート打放（打放合板型枠）+50角磁器質タイル

Ｉ

Ｊ 階段用防滑性ビニル床シートt=2.5㎜（完全屋外対応、蹴込一体型)

硬質カラー塩ビ竪樋 φ100(ｽﾃﾝﾚｽ掴み金物@1200）

Ｋ

Ｌ 幕板：アルミパネルt＝2.0㎜　曲加工（焼付塗装）

屋上訓練用金物：溶融亜鉛メッキ処理

Ｍ

Ｎ

アルミ笠木（カラー　既製品）

Ｏ

格子：アルミ押出成形材（外装用不燃木目ｼｰﾄ）100×50＠150

軒先・ケラバ破風：カラーガルバリウム鋼板t=0.4㎜曲げ加工

Ｐ 施設銘板：箱文字　全ねじ式　ステンレスHL仕上　ステンレスボルト4㎜

Ｑ

Ｒ

ＱＱ
Ｒ

Ｑ

手摺：アルミ製ビニル被覆　Φ３４　２段

手摺（壁付）：アルミ製ビニル被覆　Φ３４　２段
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